
	

	

PREVENTIVO	DE	INCÊNDIO		

	

	

	

Locais	que	possuem	extintores,	de	acordo	com	as	plantas	do	preventivo	de	incêndio,	o	peso	e	a	
característica	de	cada. 

          
 

Pó	Químico	 CO²	 Água	
LOCAL	 4	Kg	 6	Kg	 4	Kg	 6	Kg	 		

Átrio	 4	 0	 0	 0	 0	
Café	 0	 0	 0	 1	 0	

Lojinha	 1	 0	 0	 0	 0	
Oficina	 1	 0	 0	 0	 0	

Mezanino	 1	 0	 0	 0	 0	
Auditório	 1	 0	 0	 0	 0	
Mutações	 1	 0	 0	 0	 0	

Corredor	Superior**	 5	 0	 0	 0	 0	
Corredor	Subsolo	 1	 2	 0	 1	 0	

COBERTURA	 0	 0	 0	 1	 0	
Urânia	(café	sup)	 1	 0	 0	 0	 0	

	
16	 2	 0	 3	 0	

Total	Geral	 18	 3	
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          **	 Pelo	preventivo	de	bombeiros	é	para	ter	um	extintor	4	Kg	PQS	na	sala	

Selene,	na	vistoria	foi	acordado	em	deixar	o	extintor	no	lado	de	fora	da	
sala	por	se	tratar	de	sala	de	época,	acervo,		e	sem	"perigo	eminente"	de	
incêndio	de	acordo	com	característica	do	ambiente.	

	


