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Atentar para o Parecer

PARECER TECNICO . N°68/13-GEPET
ASSUNTO: solicitagao de orientacdes basicas para o desenvolvimento de Projeto
. Preventivo de Incéndio compativel com critérios de preservacdo do imovel do
no sentido da rota de fuga. Museu da Escola Catarinense - MESC - bem tombado pelo Estado de Santa

Obra Tombada pelo Patrimonio Catarina (P.T. 013/92), que ir4 sediar temporariamente o evento "Mostra Casa
enquadra Anexo V - CBMSC Nova 2013".

IPUF - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANGPOLIS
Pga, Getilio Vargas, 194 - 88020-030 FLORIANOPOLIS/SC Fone: (048) 3212 5700 - CGC £3 469 965/001

NOTA: As portas deverdao abrir

PARECER TECNICO IPUF/SEPHAN: 0161/13 Fpolis, 26/07/2013
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# IDENTIFICACAO
Nome do Empreendimento
I.E./O1 MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - MESC _
lluminacdo de 0
Emergéncia Ldmpada MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - MESC _
UO? 2X9W Municipio Rua Humero: Complemento - Bairro -
Floriandpolis / SC || Rua Saldanha Marinho, CEP 88010-450 196 Centro _
|Autor do Projeto: CAUJBR n®
Arq. Tibelle Cristina Rabello de Oliveira - CPF 043.539.499-18 A 63.586-3 _
AREA TOTAL CONSTRUGAO : 2030,88 m2 __ ALTURA DESCENDENTE 4,00m _
}_ _ DISCRIMIN. N° RUBRICA CLASE CLASSE
5 . UTILIZAGAO PAVTO. PISOS SUB-RUBRICA OCUPACAO DE RISCO
wv" Sub - Solo Sub Solo o1 www o1 Classe A
i
g Terreo TERREO 01 www o1 Classe A
wn! .
i) ! Mezanino Mezanino o1 www o1 Classe A
o)
I ozl L Superior SUPERIOR o1 www o1 Classe A
O
Corrjma
= PREVENTIVO POR TIPO:  P6 Quimico Seco TIPO: CO2
TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS 11 Unidades
_H_l 2% EXTINTORES 09 Unidades QUANT.: 02 Unidade
7] HIDRAULICO PREVENTIVO TIPO DE RESERVATORIO : Fibra QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE : 07 Unidades
* SiM- x NAO VOLUME DERTI. : 5.000 litros QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE : 04 Unidades
(Guarda Corpo h=110 57
% ESCADA ENCLAUSURADA ANCORAGEM DE CABOS HELIPONTO PO:
@ % SiM NAO x SiM NAO x SiM NAO " Misto
CENTRAL DE GLP TIPO DE CENTRAL : AEREO / TRANSPORTAVEL DEMANDA :
SIM NAO  x TIPO DE RECIPIENTE : CARGA TOTAL :
ELEVADORES QG. ELETRICO
"_ Sim NAO x QUANT. : LOCALIZAGAO :  conforme projeto
_ T T ] T
— _ — | — CARIMBOS:
SIMBOLOGIA

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - 10 L - AP

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 6 Kg (capac. extintora min.) - PQS

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 6 Kg (capac. extintora min.) - CO2

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO SOBRE RODAS - ... Kg - PQS

EXTINTOR DE GAS CARBONICO SOBRE RODAS - ... Kg - PQS

EXTINTOR C/ NICHO DE PROTEGAO - PO QUIMICO SECO - 4 Kg (capac. extintora min.) - PQS

+ ARQUITETURA +

Arq. Tibelle Rabello (48) 9989.7735

EXTINTOR C/ NICHO DE PROTEGAO - GAS CARBONICO - 4 Kg (capac. extintora min.) - CO2

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - ... Kg - PQS COM SINALIZAGAO

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - ... Kg - CO2 COM SINALIZAGAO

COLUNA DE SHP COM DIAMETRO VARIAVEL

TUBULAGAO SHP (SISTEMA HIDRAULICO PREV.) - PINTADA EM VERMELHO QUANDO APARENTE

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO PARA MANGUEIRAS - (Ex: HP-30=mangueira com total de 30m)

HIDRANTE DE RECALQUE

RESPONSAVEL PELO PROJETO:

Arq. Tibelle Cristina Rabello de Oliveira

CPF 043.539.499-18 -- CAU/BR - A63586-3

CONEXAO F.G.xPVC

REGISTRO DE CORTE - FECHO RAPIDO

FOGAO RESIDENCIAL C/ QUATRO QUEIMADORES E 1 FORNO - CONSUMO DE GLP = 185 Kcal/min

AQUECEDOR DE PASSAGEM - CONSUMO DE GLP = 380 Kcal/min

TUBULAGAO DO GLP - GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO

ABRIGO DE MEDIDORES GAS COM SINALIZAGAO NO MEDIDOR A UNIDADE QUE ESTA

COLUNA DE GLP COM DIAMETRO VARIAVEL

AL - SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL - MUDANGA DE DIREGAO OU INDICAGAO DA SAIDA

B | meemaf] | G seeesees

AL - SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

AL - SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)

SINALIZAGAO DE CAPACIDADE TOTAL DE PUBLICO PERMITIDA (NORMAL)

FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC

o

Eng

Eletricista Luiz Antdnio Garbelotto

CREA-SC 19604-5

CNPJ 83.891.283/0001-36

OBRA:

MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE - MESC

Rua Saldanha Marinho, 196 — Centro CEP 88010-450 - Florianépolis / SC

TIPO DE PROJETO:

W\

SINALIZAGAO INDICATIVA DE REFERENCIA AO PAVIMENTO

RUA NUNES MACHADO

ROTAS DE FUGA
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ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (1) - BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS FLUORESCENTE

Projeto Prev. e Combate Incendio

PRANCHA:

v

)

N

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (2) - BLOCO AUTONOMO COM LAMPADAS DE I0DO
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PLANTA BAIXA DO MEZANINO
ESCALA 1/75
A: 120,72 m2

LOCALIZACAO

SEM ESCALA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - FIAGAO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - CENTRAL

DESCRIGAO DA PRANCHA:

Plantas Baixas

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, TIPO ANALOGICA.

ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME PUSH-BUTTON COM SIRENE EMBUTIDA, ENDEREGAVEL.

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO, ENDEREGAVEL.

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA, ENDEREGAVEL.

01

Identificacao \O n_.
Detalhes
ESCALA:
INDICADA
DESENHO: ARQUIVO: DATA: REVISAO:
H.A.R. 7 JULHO / 2013 JULHO/2013




