
Levantamento dos Extintores de incêncido do Museu, de acordo com a distribuição atual (ABRIL DE 2017), e 

levantamento da distribuição dos extintores conforme as plantas de preventivo de incêndio que o Museu possui em 

arquivo. 

 Tabela 1. Locais que possuem extintores, com mês de vencimento, o peso e a característica de cada. 

 Suporte Vencimento Pó Químico CO² Água 

LOCAL Chão* Parede Mês  Ano 4 Kg 6 Kg 4 Kg 6 Kg   

Átrio 4 0 set 2017 4 0 0 0 0 

Café 1 0 set 2017 0 0 0 1 0 

Lojinha 1 0 set 2017 0 0 0 1 0 

Oficina 1 0 set 2017 1 0 0 0 0 

Mezanino 1 0 set 2017 1 0 0 0 0 

Auditório 1 0 set 2017 1 0 0 0 0 

Mutações 1 0 set 2017 0 0 0 1 0 

Corredor Superior 5 0 set 2017 5 0 0 0 0 

Corredor Subsolo 3 1 set 2017 2 1 0 1 0 

COBERTURA 0 0   0 0 0 0 0 

Urânia (café sup) 1 0 mai 2017 1 0 0 0 0 

  19 1   15 1 0 4 0 

Total Geral 20   16 4  

      20 T.Geral  

          
Tabela 2. Locais que possuem extintores, de acordo com as plantas dos preventivo de incêndio, 

o peso e a característica de cada. 

          

 Suporte Vencimento Pó Químico CO² Água 

LOCAL Chão* Parede Mês  Ano 4 Kg 6 Kg 4 Kg 6 Kg   

Átrio 4 0     4 0 0 0 0 

Café 1 0     0 0 0 1 0 

Lojinha 1 0     1 0 0 0 0 

Oficina 1 0     1 0 0 0 0 

Mezanino 1 0     1 0 0 0 0 

Auditório 1 0     1 0 0 0 0 

Mutações 1 0     1 0 0 0 0 

Corredor Superior** 4 1     5 0 0 0 0 

Corredor Subsolo 0 3     0 2 0 1 0 

COBERTURA 0 1     0 0 0 1 0 

Urânia (café sup) 1 0     1 0 0 0 0 

 15 5   15 2 0 3 0 

Total Geral 20   17 3  

      20 T.Geral  

          

          

* Suporte de tripé-chão 

** Pelo preventivo de bombeiros é para ter um extintor 4 Kg PQS na sala 
Selene, na vistoria foi acordado em deixar o extintor no lado de fora da 
sala por se tratar de sala de época, acervo,  e sem "perigo eminente" de 
incêndio de acordo com característica do ambiente. 

Obs.: Todos os extintores expostos no museu, sejam de suporte tripé-chão ou de parede possuem as placas 

indicativas que foram solicitadas na última vistoria do Corpo de Bombeiros. 
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